
Lp. Urządzenie

moduł-nr 

wejścia 

monitorujące

go

moduł-nr 

wyjścia 

sterującego

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II Stopień alarmu

1 Sygnalizator zewnętrzny SZ 1 CSP x x x x x x x x x x x x x x x x

2 Transmisja alarmu do PSP CSP-REL1 x x x x x x x x x x x x x x x x

3 Centrala oddymiania - alarm L1/02-IN 1 L1/02-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

4 Centrala oddymiania - uszkodzenie L1/02-IN 2

5 Kontrola dostępu - otwarcie drzwi L1/05-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

6 Wyłączenie wentylacji - NW1 L1/12-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

7 Wyłączenie wentylacji - NW2 L1/14-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

8 Wyłączenie kurtyny powietrznej L1/31-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

9 Wyłączenie kurtyny powietrznej L1/33-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

10 Otwieranie drzwi przesuwnych L1/34-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

11 Wyłączenie tablicy T4 L1/71-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

12 Kontrola dostępu - otwarcie drzwi L1/72-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

13 Sygnalizator L1/18 x x x x x x x x x x x x x x x x

14 Sygnalizator L1/20 x x x x x x x x x x x x x x x x

15 Sygnalizator L1/38 x x x x x x x x x x x x x x x x

16 Sygnalizator L1/46 x x x x x x x x x x x x x x x x

17 Sygnalizator L1/56 x x x x x x x x x x x x x x x x

18 Sygnalizator L1/59 x x x x x x x x x x x x x x x x

19 Sygnalizator L1/70 x x x x x x x x x x x x x x x x

20 Zamykanie-klapa pożarowa KP-2 L2/01-IN 1 L2/01-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

21 Zamykanie-klapa pożarowa KP-1 L2/03-IN 1 L2/03-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

22 Wyłączenie tablica wentylacji L2/10-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

23 Zamykanie-klapa pożarowa KP-7 L2/44-IN 1 L2/44-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

24 Zamykanie-klapa pożarowa KP-6 L2/49-IN 1 L2/49-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

25 Zamykanie-klapa pożarowa KP-5 L2/50-IN 1 L2/50-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

26 Zamykanie-klapa pożarowa KP-4 L2/52-IN 1 L2/52-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

27 Zamykanie-klapa pożarowa KP-3 L2/55-IN 1 L2/55-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

28 Sygnalizator L2/04 x x x x x x x x x x x x x x x x

29 Sygnalizator L2/17 x x x x x x x x x x x x x x x x

30 Sygnalizator L2/33 x x x x x x x x x x x x x x x x

31 Sygnalizator L2/38 x x x x x x x x x x x x x x x x

32 Sygnalizator L2/46 x x x x x x x x x x x x x x x x

33 Wyłączanie systemu audioguide L3/11-REL x x x x x x x x x x x x x x x x

34 Zamykanie klapa pożarowa KP-8 L3/11- IN 1 L3/12-REL1 x x x x x x x x x x x x x x x x

35 Zamykanie klapa pożarowa KP-9 L3/11- IN 2 L3/12-REL2 x x x x x x x x x x x x x x x x

36 Zamykanie klapa pożarowa KP-10 L3/11- IN 3 L3/12-REL3 x x x x x x x x x x x x x x x x

37 SUG zawór sekcja 1 L3/33-IN 1 L3/32-REL1 x x

38 SUG zawór sekcja 2 L3/33-IN 2 L3/32-REL2 x x

39 SUG zawór sekcja 3 L3/33-IN 3 L3/32-REL3 x x

40 SUG zawór sekcja 4 L3/33-IN 4 L3/32-REL4 x x

41 SUG zawór sekcja 5 L3/33-IN 5 L3/32-REL5 x x

42 SUG zawór sekcja 6 L3/33-IN 6 L3/32-REL6 x x

43 SUG zawór sekcja 7 L3/35- IN 1 L3/34-REL1 x x

44 SUG zawór sekcja 8 L3/35- IN 2 L3/34-REL2 x x

45 SUG zawór sekcja 9 L3/35- IN 3 L3/34-REL3 x x

46 SUG zawór sekcja 10 L3/35- IN 4 L3/34-REL4 x x

47 SUG zawór sekcja 11 L3/35- IN 5 L3/34-REL5 x x

48 SUG zawór sekcja 12 L3/35- IN 6 L3/34-REL6 x x

49 SUG sygnał uruchomienia L3/35- IN 7

50 SUG awaria pompy głównej L3/35- IN 8

51 Sygnalizator L3/02 x x x x x x x x x x x x x x x x

52 Sygnalizator L3/08 x x x x x x x x x x x x x x x x

53 Sygnalizator L3/16 x x x x x x x x x x x x x x x x

54 Sygnalizator L3/22 x x x x x x x x x x x x x x x x

55 Sygnalizator L3/25 x x x x x x x x x x x x x x x x

56 Sygnalizator L3/39 x x x x x x x x x x x x x x x x

57 Sygnalizator L3/42 x x x x x x x x x x x x x x x x

58 Sygnalizator L3/46 x x x x x x x x x x x x x x x x

59 Sygnalizator L3/50 x x x x x x x x x x x x x x x x

60 Sygnalizator L3/53 x x x x x x x x x x x x x x x x

61 Sygnalizator L3/57 x x x x x x x x x x x x x x x x

62 Sygnalizator L3/68 x x x x x x x x x x x x x x x x

63 Sygnalizator L3/76 x x x x x x x x x x x x x x x x

64 Sygnalizator L3/93 x x x x x x x x x x x x x x x x
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Czytelny podpis:

……………………………………

C
S

P
 P

ę
tl
a
 3

 

L
3
/5

4
-L

3
/5

6
 

(S
U

G
 S

e
k
c
ja

 7
)

C
S

P
 P

ę
tl
a
 3

 

L
3
/5

8
-L

3
/6

0
 

(S
U

G
 S

e
k
c
ja

 6
)

Pętla 1

Pętla 2

Pętla 3

- Kryterium uruchomienia: koincydencja (współzależność) czujki zasysającej z czujką znajdującą się w danej sekcji.

 Matryca sterowań systemu sygnalizacji pożaru

Załącznik do projektu instalacji sygnalizacji pożaru w zespole budynków Panoramy Racławickiej we Wrocławiu
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